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PROGETTO - Planimetria distribuzione:
-cavidotti
- cavi
- punti luce
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Cavidotto Ø125mm con cavi FG16OR16 (vedi elaborato)

progettista:

Accordo di programma con la Regione
Piemonte per il rilancio del termalismo:

Lavori di riqualificazione di
Piazza Italia

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n.50 del 18.04.2016

M A R C O C I A R L O A S S O C I A T I
arch. Marco Ciarlo - arch. Fabrizio Melano - arch. Giampiero Negro
Piazza San Sebastiano, snc - 17041 Altare SV
Tel - Fax 0195899046
email: info@marcociarloassociati.it
www.marcociarloassociati.it
Codice Fiscale e Partita Iva: 01384760094

progettista
impiantistico:

Comune di

Acqui Terme
Provincia di Alessandria
Piazza Levi n. 12 - 15011 Acqui Terme (AL)
P.IVA e C.F. 00430560060

ING. ALBERTO PERA
Corso Verdese 46 - 17014 Cairo Montenotte SV
Tel - Fax 019502230
email: albertopera@tiscali.it
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Punto luce Xenia 2.0 37 12L -10V L=630 mm IP66
della ditta Linea Light o equivalente

Punto luce Maxi-Tube 3+Alim. L=1464mm
della ditta Linea Light o equivalente

Punto luce Peak Palo "L" led9, 5W BC H750 mm
della ditta Linea Light o equivalente
in sostituzione dei corpi illuminanti esistenti
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Torre faro n. 1-2-3-4-5 - h=8.00 mt
Fornitura e posa in opera di corpo illuminate Joli 130 + 4 spot compreso:
JOLI 130 + 4 SPOT

Pozzetto prefabbricato plinto portapalo illuminazione Torre Faro per altezza palo sbraccio 8 mt
fuori terra.

· misure 90x70x80h
· compreso chiusino in ghisa
· Zona azione vento 1

Cavidotto Ø125

N°9 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°8 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°7 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°6 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°5 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°4 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°3 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°2 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°1 cavi FG16OR16 2x2,5mm²
N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²N°2 cavi FG16OR16 2x4mm²

N°1 cavo FG16OR16 2x2,5mm²N°1 cavo FG16OR16 2x4mm²
Pozzetto per luci C

Pozzetto pensiline

http://www.marcociarloassociati.it
mailto:albertopera@tiscali.it

